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[ Circular N° [ 002 ]
Lugar y Fecha 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Nombre del organismo contratante FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS —UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACION PUBLICA [ N° 002 | Ejercicio: 2018
Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD

[ Expediente N°: CUDAP: EXP-UBA: 0043877/2018.-

| Rubro comercial: Obra Publica

Objeto de la contratacién: Ejecucion de la Obra “FINALIZACION DE LA ETAPA 1, DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO", segun el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales —U.B.A.-, Especificaciones Técnicas Generales -U.B.A.-; Pliego de Bases y
Condiciones Técnicas Particulares -FVET-, Especificaciones Técnicas Especiales -FVET- Planos y Anexos

ACTO DE APERTURA
Lugar/Direccion Dia y Hora

Direccion de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la | 28-11-18 A LAS 11:00 HORAS
Universidad de Buenos Aires, Av. Chorroarin 280 (C1427CWO) - Ciudad Auténoma
de Buenos Aires —Pabellén Central, Planta Baja.

DESCRIPCION

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA:
Una de las empresas interesadas en cotizar, ha realizado las siguientes consultas:

1- Se solicita aclarar si debe demolerse el contra piso rodillado existente en el interior para nivelar con el resto de los locales donde
se realizara piso industrial o en ese sector se realizara la carpeta sobre el mismo y quedara un escalén con respecto al pasillo interno.

2- Se solicita aclarar el alcance de la intervencién en la fachada exterior, solo se debe reparar la cara de la entrada o también las
laterales, de ser asi hasta donde se interviene, (solo el largo de la intervencion interior o toda la fachada).

Teniendo en consideracion las observaciones realizadas, la Direccién de Gestion del Recurso Fisico aclara lo siguiente:

1-  1- El sector de piso rodillado existente en el sector administrativo debera llevar una carpeta de cemento alisado con llana, con
similar terminacion al resto de los pisos y mismo nivel de piso terminado.
2- La fachada no debe ser intervenida.

Una de las empresas interesadas en cotizar, ha realizado las siguientes consultas:

1- Se solicita aclarar si deben retirarse los tachos y equipos de aire acondicionado presentes en el lugar o quedan ocultos sobre el
cielorraso a construir.

Teniendo en consideracion las observaciones realizadas, la Direccién de Gestion del Recurso Fisico aclara lo siguiente:

1-  No esta incluido en los trabajos el desmonte del sistema de ventilacion existente, por lo que no serd intervenido. Se colocara el

cielorraso por debajo del nivel de los conductos, quedando estos, ocultos por el cielorraso. /—_,
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